
PYTANIA : 

„Rozbudowa instalacji kontroli dostępu DIGM.450.12.2024.MO” 

 

1. Proszę o udostępnienie Dokumentacji Powykonawczej (schematu blokowego) instalacji SSP  
z informacją, która część systemu jest objęta gwarancją i w jakim zakresie? 

Zamawiający udostępnia do wglądu dokumentację powykonawczą w siedzibie 
Zamawiającego tj. przy ul. Tymienieckiego 22G w Łodzi, budynek F, III p. W celu umówienia 
wizyty należy skontaktować się z osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami, wskazaną  
w rozdz. III. pkt 1 Zapytania ofertowego. 

2. W związku z tym, iż odpowiedź dotycząca gwarancji dla systemu SSP pozostawia wiele 
wątpliwości, proszę o precyzyjne wskazanie co jest objęte gwarancją a co nie w praktycznym 
odniesieniu do zakresu jaki jest przedmiotem niniejszego zadania? Co w praktyce dla 
potencjalnego wykonawcy oznacza gwarancja na „część” systemu SSP, czy zakres prac jaki jest 
przewidziany do wykonania będzie wymagał współpracy z gwarantem czy nie?  

Budynek biurowy ŁSSE składa się ze starej części tzw. Budynek Biura Zarządu (A,B,C,D,E,F) 
oraz z nowej części tzw. Re-Connect (G, H, I). W budynku Re-Connect, który jest na gwarancji, 
istnieje system SSP oraz system kontroli dostępu, które tej gwarancji podlegają. Przedmiot 
zamówienia  obejmuje rozbudowę systemu instalacji KD w starej części biurowej – w budynku 
Biura Zarządu, który nie jest na gwarancji. Nowoinstalowany system musi być spójny  
z systemem istniejącym. 

3.  Czy istniejący system SSP posiada wolne pętle lub wolne miejsca na istniejących pętlach 
sterujących umożliwiające doposażenie systemu w niezbędne moduły sterujące, które będzie 
należało wykorzystać do sterowania systemem SKD realizowanymi podczas przedmiotowego 
zadania? 

Istniejący system SSP posiada wolne adresy w istniejących pętlach: 

PĘTLA 1 – 52; PĘTLA 2 – 66; PĘTLA 3 – 27; PĘTLA 4 – 93; 

4. Proszę o udostępnienie istniejącego scenariusza pożarowego dla SSP wraz z matrycą 
sterowań? 

Zamawiający udostępnia do wglądu dokumentację powykonawczą w siedzibie 
Zamawiającego tj. przy ul. Tymienieckiego 22G w Łodzi, budynek F, III p. W celu umówienia 
wizyty należy skontaktować się z osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami, wskazaną w 
rozdz. III. pkt 1 Zapytania ofertowego. 

5. Zwracamy się z prośbą o informację z której serii są obecnie zainstalowane urządzenia SKD. 
Czy jest to seria 2000 czy 3000? 

System istniejący to KaDe Premium Plus II (wersja .136B lub wyższa) przeznaczony jest do 
współpracy z kontrolerami standardowymi typu KDH-KS2012/24-IP,KDH-KS2000-IP-ELV, KDH-
KS2012RS, KDH-KZ2000U/M-IP oraz modeli poprzedniej serii 1000, czyli KS-1012/24-RS/IP i 
kontrolerami zintegrowanymi  KZ-1000-IP-U/M. 

Uwaga: Kontrolery serii 1000 współpracują z programem KaDE Premium Plus II, ale nie 
oferują nowych funkcji jakie są dostępne w nowych kontrolerach serii 2000. Dotyczy to  



w szczególności pracy w trybie monitoringu (szczególnie istotne do integracji z platforma 
VENO), funkcji globalnych oraz kilku nowych funkcjonalności opisanych w instrukcji obsługi. 

6. Prosimy o informację jaki system kadrowy posiada zamawiający, żeby przedstawić 
kompatybilny software do obsługi systemu zliczania pracy pracowników? 
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